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Europaisch notifizierte Stelle Priif- und Zertifizierungsstelle

Kennnummer 0736 BGVerkehr _
European notified body Dienststelle Schiffssicherheit

Identification number 0736

EG-Baumusterpriifbescheinigung (Modul B)
EC-Type Examination (Module B) Certificate

Zulas -Nr. | 118456-01

Hersteller (Antragsteller) Patrick L

Manufacturer (Applicant)

Adresse Eichetstras

Address 76456 Kup any)

Ausriistung nwerkstoffe und Bodenbeldge mit geringem Brand-

(Nummer & Bezeichnung) MED/3.1 ausbreitungsvermdégen (Dekorfurniere)

Equipment Surface materials and floor coverings with low flame-spread characteristi

(Number & Item designation) (decorative veneers) :
Produkttyp MarineStopFlam - Furnier B
Product Type MarineStopFlam - Veneer S
Produkteinschréankung Siehe Seiten 3 und 4

Product Restriction See pages 3 and 4

Prifgrundlage < de 2010) Anlage 1, Teil 2, Teil 5

Specified Standard IMO Resolution MSC.307 Annex 1, Part 2, Part 5

Die auf den folgenden Seiten aufgefiihrten Bedingungen sindf s il di Zertifikats.

Diese Baumusterpriifbescheinigung gilt, solange sie nicht ent;
einsatzfahig eingesetzt werden.
The listed conditions on following pages are part of this certj
This certificate remains valid unless cancelled or revokes
remains satisfactory in service.

On this certificate the German text shall prevail.

en wird und die Gegensténde unverandert,

ing pages are complied with and the equipment

Hiermit wird bestatigt, dass:

This is to certify that:

Die BG Verkehr - Dienststelle Schiffssicherheit die entsprechenden EG-Bauartzulassungsverfahren zur Bewertung
angewendet hat und das genannte Baumuster den einschldgigen Brandschutz-Bestimmungen der Richtlinie
2014/90/EU (Schiffsausriistung) in der jeweils geltenden Fassung, zuletzt gedndert durch die Durchfiihrungs-
verordnung (EU) 2023/1667, vorbehaltlich der im Zgrtifikat genannten Auflagen, entspricht.

BG Verkehr - Ship Safety Division did undertake the dures for the equipment identified below which was
found to be in compliance with the Fire protection t Directive (MED) 2014/90/EU, as amended by
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/ e schedule attached hereto.

Ausstellungsdatum 13.03.2034
Date of issue o
Ablaufdatum
Expiry date

il
Unterschrift (Schreiber)

12.03.2029 ;
Signature

Postanschrift: Tel: +49 40/36137 -0
BG Verkehr Fax: +49 40/3 6
Dienststelle Schiffssicherheit Internet.
Brandstwiete 1
D-20457 Hamburg

Seite / page
1von/of4



Europdisch notifizierte Stelle
Kennnummer 0736

European notified body
Identification number 0736

Zulassungsbedingungen / condition of approval:

Note 1: Dieses Zertifikat wird ungtiltig, wenn der Hersteller Anderungen oder Modifikationen jeglicher Art am zugelassenen

Produkt durchgefiihrt hat, die nicht der benannten Stelle gemeldet und mit ihr abgestimmt wurden.
This certificate becomes invalid if the manufacturer makes any changes or modifications to the approved equipment, which have not been
notified to, and agreed with the notified body named on this certificate.

22 0.9. Ausriistung wahrend der Gultigkeit des Zertifikates geéndert

krafttreten der Anderungen an Bord geliefert wird.
ity of this certificate, the product(s) is/are to be re-approved prior to

Note 2: Sollten spezielle Regeln oder Priif-Standars

werden, muss das Produkt neu getestet werden,
Should the specified regulations or standards be ame
it/they being placed on board vessels to which the a

Note 3: Das Konfo
eine "Declaration of

Qualitatssicherungs
die ,benannte Stelle" ip

gelassener Ausriistung nur angebracht und
gestellt werden, wenn die

Il der Richtlinie voll eingehalten und durch
Jertrages mit dem Hersteller iberwacht

I
N i 7 werden.
"\‘ir’ The Mark of Conformitj d to the above type approved equipment and a Manufacturer's
B I’Q.g‘l L Declaration of Confo > Quality assurance module (D, E or F) of Annex Il of the Directive is
% m‘g fully complied with ana trolled by a written inspection agreement with a notified body.
Va ; _ Note 4:"Steuerrad" Format
YYYY Die vierstelligen Ziffern des Jahres, in dem das Konformitatskennzeichen angebracht
XXXX YYYY e T I
XXXX  Kennnummer der benannten Stelle, die die Qualitatssicherung beim Hersteller iiberwacht
"Wheelmark" Format

YYYY  The yearin which the mark is affixed.
XXXX  Notified Bod,

Note 5: Die an Bord von Seeschiffen zur Verwe
Zusammensetzung und seinen Eigenschaften iibereinstimme
The equipment installed on board ships shall comply in every respect

dule

ss mit der gepriften Ausriistung in seiner

ent which has been tested.

Note 6: Die in den Handel kommende Schiffsausriistung sind 2l 10 der Richtlinie 2014/90/EU des Rates

vom 23. Juli 2014 Uber Schiffsausriistung zu kennzeichnen
O/EU of 23 July 2014 on Marine Equipment as

offentlicht oder Dritten zuganglich gemacht

This EC-Type Examination Certificate may only be published or transmitted unabridged.

Postanschrift: Tel: +45 40/361 37 - 0 ulassungs-Nr. 118456-01
BG Verkehr r::oc +4ls 4013 21 37204 Certificate-No i
i i i : -deutsche-fl 2
e i T - Ausstellungsdatum: 13.03.2024 Seite / page
Date of issue 2von/of4

D-20457 Hamburg



Europiisch notifizierte Stelle
Kennnummer 0736

European notified body
Identification number 0736

BestimmungsgeméiRe Verwendung / intended purpose:

Schwerentflammbarer Oberflachenwerkstoff entsprechend:

SOLAS 74/88 Reg. 11-2/3, 11-2/5, 11-2/6 und X/3, neueste Fassung, IMO-EntschlieBung MSC.36(63)- (1994 HSC-Code) 7,
IMO-EntschlieBung MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, IMO MSC/Rundschr. 1120

Surface material with low flame-spread characteristics complymg with:

SOLAS 74/88 Reg. 11-2/3, 11-2/5, 11-2/6 and X/3, as amended, IMO Resolution MSC.36(63)-(1994 HSC-Code) 7,

IMO Resolution MSC.97(73)-(2000 HSC-Code) 7, IMO MSC/Circ. 1120

Mitgeltende Unterlagen / further applicable

- Prifberichte Nr. 20644120-120, 20650188-10° 20641685-10
20644120-30a, 20650188-10c, 20650188-30L
20644120-50c und 20644120-110b der "DM
26.02.2014, 05.11.2018, 24.02.2015, 30.10.20
28.03.2014, 28.01.2015, 05.09.2014, 05.09.201*

- Prufberichte Nr. 2716394 _A2, 2716474_A3, 27
der "Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnolg

- Test Reports No. 20644120-120, 20650188-10a, 2 , 2U0W1685-60b, 20650188-30a, 20644120-90a, 20644120-30b, 20644120-30a,
20650188-10c, 20650188-30b, 20644120-110a, 20 685-10a, 20641685-60a, 20650188-10b, 20644120-30c, 20644120-50c and
20644120-110b issued by "DMT GmbH & Co. KG", 44137 Dortmund (DE), on 09.01.2015, 28.01.2015, 26.02.2014, 05.11.2018, 24.02.2015,
30.10.2014, 01.09.2014, 01.09.2014, 28.01.2015, 24.02.2015, 15.12.2014, 26.02.2014, 28.03.2014, 28.01.2015, 05.09.2014, 05.09.2014 and
156.12.2014

- Test Reports No. 2716394_A2, 2716474_A3, 2717176_A1, 2716344_A1, 2718022_A1, 2717300_A1 and 2718068 _A1 issued by "Entwicklungs-
und Priiflabor Holztechnologie GmbH", 01217 Dresden (DE), on 26.11.2018

), 20650188-30a, 20644120-90a, 20644120-30b,
20641685-60a, 20650188-10b, 20644120-30c,
d (DE), ausgestellt am 09.01.2015, 28.01.2015,
1.2015, 24.02.2015, 15.12.2014, 26.02.2014,

8022_A1, 2717300_A1 und 2718068_A1
7 Dresden (DE), ausgestellt am 26.11.2018

Technische Daten / technical characteristics:

MarineStopFlam - Furniere bestehen aus den fii am - Veneers consist of the following products:

a) Holzfurniere / Wood veneer
Ahorn 630%, Bambus*, Bubinga 870, Eiche, Esche 690*,
Nussbaum®*, Ostindisch Palisander 850*, Palme*, Platane*
Zitrone 1000*
Maplewood 630* Bamboo*, Kewazingo 870* Oak, Ash 634
Eastindian Rosewood 8507, Palm tree*, Plane tree* Pg

(Rohdichten: 470 - 1300 kg/m?®, Materialdicke
(Densities: 470 - 1300 kg/m®, Thicknesses: 0.45m

lock 470* Lauro Faya*, Mahagoni*,
ak 660* Wenge, Zebrano 770* Zeder oder

470* Lauro Faya* Mahogany®*, Walnut tree*,
Zebrawood 770% Cedar or Lemon 1000*

e Bestandteile 51 - 100 %)

=100 %)

b) Beschichtung / Coating: BrakeStopFlam F-retardant 20%, Hersteller / Manufacturer: Patrick Leleu Furnier GmbH
(Auftragsmenge / Quantity of application: 75 g/m? - 440 g/m?)
bzw. / resp.
Beschichtung / Ceating: BrakeStopFlam F-retardant 40% (Eiche / Oak 4,3mm; Palme / Palm free 1mm),
Hersteller / Manufacturer: Patrick Leleu Furnier GmbH
(Auftragsmenge / Quantity of application: Eiche / Oak 4,3mm 370 g/m?, Palme / Palm tree 1mm 1350 g/m?)

c) Vlies Unitack VC300 (Bambus / Bambaoo 0,45 )

(Dicke / Thickness 0,15 mm, Flachengewicht / / Manufacturer: PIWG GmbH)

bzw. / resp.

Vlies Unitack VC300 (Eiche / Oak 0,6mm™*,

(Dicke / Thickness 0,3 mm, Flachengewicht / ight: ufacturer: PWG GmbH)

Anwenderspezifikation / Specification for appli 2

** als Gesamtaufbau mit der Vliesseite auf
structure with the fleece face at the building si

*** als Gesamtaufbau mit der Furnieroberflac
Abschleifen der Vliesschicht / Lamination of th
sanding off of the fleece layer

und zu kaschieren / Lamination of the whole

n Untergrund zu kaschieren und anschlieBend
er face at the building site subsurface and following

Postanschrift: Tel: +49 40/3 61 37 - 0 ulassungs-Nr. 118456-01

BG Verkehr Fax: +48 40/3 6137 2 04 Certificate-No )
g::ﬁt:ﬁfms?mﬂmm“ terTeh Wi deltach Ausstellungsdatum: 13.03.2024 Seite / page
Date of issue 3von/of4

D-20457 Hamburg



Europdisch notifizierte Stelle
Kennnummer 0736

European notified body
Identification number 0736

Holzart | i Dicke / Rohdich O it B (Auft 1 Viies (Dicke I F i A d ifikation |
type of wood md::’; Nominal denslty QOrganic content Coating (Quantity of application) Fleece (Thickness/area weight) specification for application
HAhorn 620* / Maplewood 630* 060,01 mm 630 kgm3z 8% 67+8% BrakeStopFlam F-refardant 20% (79,9 gim2 + 8%) 1 1
Bambus® | Bamboo® 0452015mm 700 kgim3+ 8% ca. 100% BrakeStopFlam F-retardant 20% (mind. 83 gim2) Di5mm (120 g/m2 . als Gesamtaufbau mitder ulasaaile nuf
den b jtig vorhand

2u kaschieren / Lamination ofl'\e whole
structure with the fleece face atthe
buflding site subsurface
Bambus* /Bamboo® 305:03mm  700kgim3+8% ca. 100% BrakeStopFlam F-retardant 20% (mind. 440 g/m2) 0,15 mm /120 gim2 als Gesamtaufbau mit der
Furni nulden

Loy U
und anschlieBend ﬂbsehiel!en der
fiesschicht/ Lamination ofthe whole
structure with the veneer face at the
building site subsurface and following
sanding off of the flieece layer

Bubinga 870" / Kewazingo 870 06101 mm B70kgm3+ 8% J. 4.
Eiche / Oak 0,6 mm 630kg/m3+8 % 0,3 mm /40 gim2 als Wau mitder Viess eite au
den b: iig L d
2u kaschieren / Lamination of the whole
structure with the fleece face atthe
) building site subsurface
Eiche* / Oak* 15mm 760 kgim3 + 8 % =Y lind, 128 gim2) i 4
Eiche® / Dak® 43mm BE6 kg/m3I + 8 % dam Hemldum 40% {miml 370 gim2) A, 1.
Esche 690° / Ash 690" 06+0,15mm EO0kgim3+ 8% am F-retardant 20% (mind. 80 g/m2) £ A
720 1 yotus 720° 06+013mm  720kgm3+8 % am F-retardant 20% (78 + 11,7 gim2) 1 X
Hemlock 470 065+01mm  470kg/m3+8% BrakeSmpFlam F-retardant 20% (96 g/m3) 1. 1
Lauro Faya®* 07 mm S560kgm3+8% BrakeStopFlam F-retardant 20% (mlnd B0 g/im2) 1. 1.
Mahagaoni® / Mahogany® 062013mm E50kgim3+ 8% 1 BrakeStopFlam F-retardant 20% (260 g(mz:l A, A
Nussbaum* ['Walnut free” 06+013mm E40kgm3+ 8% 81 42% BrakeStopFlam F-retardant 20% (260 gim2) A F
Ostindisch Palisander 850 / 0E6+01mm B50kgim3+ 8% T1+8% BrakeStopFlam F-retardant 20% (78 g/m2 + 8%) 4. §A
Eastindian Rosewood 850"
Palme* / Palm tree* 1mm+10% 1300 kg/m3 £ 8 % 100% BrakeStopFlam F-retardant 40% (mind. 1350 gim2) 4 A
Platane* / Plane tree* 0.6 mm 945 kg/m3 £ 10 % 100% BrakeStopFlam F-retardant 20% (mind. 80 gim2) 1 1
Pommelé 650° 06+013mm  B50kgim3+ 8% T1:8% BrakeStopFlam F-retardant 20% (78 + 11,7 g/m2) 1 1
Teak 660° 06£013mm B60 kgm3+ 8% GT+8% BrakeStopFlam F-retardant 20% (83,8 £ 6,7 g'm2) 1 A
Wenge 06 mm 550 kgim3+ 8 % B763% BrakeStopFlam F-retardant 20% (260 mliim2) 0,3 mm /40 gim2 als mit der Vi ite aufl
den b it hand i i
a kasdl[er!n / Lamination of the whole
stucture with the fleece face atthe
bullding site subsurface
Zebrano 770" / Zebrawood 770° 06401 mm T70 kgm3+ 8% am F-retardant 20% (7 4. 4
Zeder | Cedar 072mm 545kgm3 8% B4,08% . & N J.
Zitrone 1000* / Lemen 1000° 06013 mm 1000 kg/m3 £ 8 % T528% J. 1.
Weitere Beding
Das Produkt darf auf jeder Metall-Grundplatte und nichtbgs fgebracht werden, sofern das Produkt keinen
Klebstoff oder keine brennbare Materialschicht benétis
The product may be applied to any metallic base and ng . 3 ould not need any adhesive or combustible material

layer.
*Eine Priifung auf Rauchmenge und Toxizitat (F eil 2) war aufgrund der gemessenen freigesetzten
Gesamtwarmemenge und der maximalen Warmefreisetzungsrate nicht notwendig.

*The material is considered to comply with the requirements of the FTP-Code 2010, Annex 1, Part 2 (smoke and toxicity test) without further
testing.

Hinweis:
Diesem Produkt wurde eine U.S. Coast Guard Zulassungs-Nr. zugeteilt, um deutlich zu machen, dass diese Typzulassung nach
Modul B durch die U.S. Coast Guard entsprechend des ~Abkommens zwischen der Européischen Gemeinschaft und den

Vereinigten Staaten von Amerika Uber die gegenseiti nformitatsbescheinigungen fur Schiffsausriistung®,
unterschrieben am 27. Februar 2004, und dem B ; ieben am 26. Mai 2023, akzeptiert / anerkannt
wird.
Note:

This product has been assigned a U.S. Coast Guard
obtaining U.S. Coast Guard approval as allowed by
Mutual Recognition of Certificates of Confom’uty for
26th 2023.

approval to Module B only as it pertains to
ommunity and the United States of America on
2004, and the decision No. 1/ 2023 signed May

Die U.S. Coast Guard Zulassungs-Nr. fur dieses
The U.S. Coast Guard approval number is:

164.

Der Hersteller der Ausriistung muss die vorgeschriebene Markierung mit dieser Nummer erweitern.
The equipment manufacturer has to be marik the equipment with this U.S. Coast Guard approval number.

ENDE DES DOKUMENTS

END OF DOCUMENT

Postanschrift: Tel: +49 40/361 37 -0 ulassungs-Nr. 118456-01

BG Verkehr o ) r?x +:LQ 40/3 51 3;:1331 Certificate-No. .

A e T Ausstellungsdatum: 13.03.2024 Seite / page
D-20457 Hamburg Date of issue 4von/of4
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SUCCESS BY QUALITY oA Aicesiterungsstelle
Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnolegie GmbH ’

Zellescher Weg 24 - 01217 Dresden - Germany
www.eph-dresden.de akkreditiert durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS)

PRUFUN EFUGNIS

ST-18-02-20-0

Produkt: MarineStopFla nier Platane; 0,6 (Prifung ohne Tragerplatte)

Product: MarineStopFlam- lane tree; 0. test without substrate board)
Hersteller: Patrick Leleu Furnier GmbH, EichetstraBe 14, 76456 Kuppenheim
Manufacturer: Deutschland / Germany

Auftrag: Priifung auf Oberfia gemaR IMO Res. MSC. 307{88)
Order: FTP Code 2010, Ay

Test for surface f; li ; o MISC. 307(88) FTP Code 2010, Annex 1, Part 5
Priifbericht / Test report:  2718C

Priifergebnisse: | Parameter [ Pa Priifergebnis / Test resuit (n = 3)
Test results: Kritischer Warme, s beim Verléschen "

Critical flux at exting ent ¥

Wirme flir anhaltendt Qsp id

Heat of sustained burning [MJ/m?] s

Freigesetzte Gesamtwarmemenge 0.042

Total heat release *

Maximale Warm.

Peak heat release G5

Brennende Tropfen / Burning Nicht erzeugt / Not produced

n ... Anzahl der Priifungen (Mittel o ean value)  n. d. ... nicht definiert / not defined

Bewertung: Das o.g. Produkt hat die Anfo rflachen-Entflammbarkeit gemaR

Assessment: IMO Res. MSC. 307(88) FTP Coc 1, Teil 5 fiir den Einsatz als Schott-/Wand-
und Deckenverkleidung im Schiffba . Die Anforderungen fiir die Befreiung von

zusatzlichen Priifungen der Rauchdichte und Toxizitdat gemaR IMO Resolution MSC. 307

(88) FTP Code 2010, Anlage 1, Teil 5, Anhan, bsatz 2.7 wurden ebenfalls erfiilit.

The above mentioned product has fulfil rface flammability requirements acc. to
ex 1, Part 5 for application as bulkhead/wall
ction. The requirements acc. to IMO Res. MSC, 307
(88) FTP Code 20 Annex 4, article 2.7 concerning the exemption for
additional testing of smoke den oxicity were also fulfilled.

2.0

g W/v@
£ ["f/, A - QUALITAT GEPRUFT /5,
0
3 - 66\

lf—”’ Igt’i'ltcr des Prﬁﬂaé&a‘(ﬁﬂﬁ%

verantwortlicher Bearbeiter
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SUCCESS BY QUALITY
Entwicklungs- und Praflabor Holztechnologie GmbH

Zellescher Weg 24+ 01217 Dresden - Germany
www.eph-dresden.de akkreditiert durch die Deutsche Akkreditierungsstelie GmbH [DAKS]

PR UFUN EFEUGNIS

Akkreditierungsstelie
D-PL-11054-01-00

Produkt: MarineStopFla ifung ohne Tragerplatte)
Product: MarineStopFlam- ithout substrate board)
Hersteller: Patrick Leleu Furnier GmbH, Eichetstrale 14, 76456 Kuppenheim
Manufacturer: Deutschland / Germany

D Code 2010, Anlage 1, Teil 5 + Teii 2
2010, Annex 1, Part 5 + Part 2

eil 2/ Part 2)

Auftrag: Priifung gemaR IMO
Order: Test acc. to IMO

Prifbericht / Testreport: 2717

Priifergebnisse: | Parameter / Paj e Priifergebnis / Test result (n = 3)
Test results: Kritischer War _—
Critical flux at exti /m?] ’
Warme flir anhalte N 518
Heat of sustained burniri, [MJ/m?] d
Freigesetzte Gesamtwarmemenge Qe 1.408
Total heat release [MJ] d
Maximale War
Peak heat release 9,79
Brennende Tropfen / Burning Nicht erzeugt / Not produced
n ... Anzahl der Priifungen (Mittel eanvalue) n.d... nicht definiert / not defined
Bewertung: Das o0.g. Produkt hat die Anfo MO Res. MSC. 307(88) FTP Code 2010,
Assessment: Anlage 1, Teil 5 und Teil 2 fur i g den- und Decksbelag im Schiffbau erfiillt.
The above mentioned product f requirements acc. to IMO Res. MSC. 307
(88) FTP Code 2010, Annex 1, Part ~art 2 for application as floor and primary deck
covering for marine construction.
Dresden, 23.01.2
L r
M R U

Leiter des Priiflaboratoriums verantwortlicher Bearbeiter




DMT GmbH & Co. KG

Prifstelle flr Brandschutz / Expert body for fire protection “ D MT
ZERTIFIKAT / CERTIFICATE

Nr. 20644120-110a

Patrick Leleu@urnier Gm (( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungssteile

Eichetstrasse 14, 76456 Kuppenhei
D-PL-11035-03-00

Das Produkt ,MarineStopF Furnier-Te®R-660“ erfullt die Anforderung der
Schwerentflammbarkeit fiir Beschichtungswerkstoffe fiir Schotte, Wande, Decken und
Verkleidungen gemiR IMO Reso (2010 FTP Code Teil 5).

The tested product ,Marig@topFlam veneer-te@660” fulfills the requirements for
surface flammability of bulead, wall and ceilingihings according to IMO resolution
307 (88) — (2010 FTP Code

Qb [MJ/m?]
Q:[M
Q;, [kW]

jere Produkte ist nicht moglich.
20644120-110a vom 15.12.2014, ausgesteilt

Dieses Zertifikat gilt nur fir das getestete Produkt. Ei
Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Priifb
durch die Priifstelle fur Brandschutz der DMT GmbH &

ransferred to other products or matenals,
pv 20644120-110a from 15.12.2014, handed out

This certificate is vaiid for the tested product only and can not be
This certificate is only valid in combination with the test report GS-BS Hauw/
by DMT GmbH & Co KG, Expert body for fire protection,

Dortmund, 15.12.2014
DMT GmbH & Co. KG

L

(Hauschild)

(Lovrencic)

TUV NORD Group

DIN EM IS0 DiIN EM IS0
14001

004
zedtifiziort

TuV NORD
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SUCCESS BY QUALITY
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f-\r by - Akkreditierungsstelle
D-PL-11054-01-C0

Entwicklungs- und Priftabor Holztechnologie GmbH
Zeltescher Weg 24 - 01217 Dresden « Germany

www.eph-dresden.de

PRUFUN

Produkt:
Product:
Hersteller:
Manufacturer:

Auftrag:
Order:

akkreditiert durch dic Deutsche Akkrediticrungsstelie GmbH (DAKKS)

EUGNIS

ST-18-01-23-

rnier Lauro Fay mm (Priifung ohne Trégerplatte)
Lauro Faya; (test without substrate board)

Patrick Leleu Furnier GmbH, Eichetstrale 14, 76456 Kuppenheim
Deutschland / Germany

MarineStopFlam-

Priifung auf Oberf
FTP Code 2010,
Test for surface

it gemaB IMO Res. MSC. 307(88)

mabmty acc. to IMO 1SC. 307(88) FTP Code 2010, Annex 1, Part 5

Prifbericht / Test report: 271§

Priifergebnisse:

Test results:

Bewertung:
Assessment:

N o

und Deckenverkleidung im Schiffbac
zusatzlichen Priifungen der Rauchdichte und Toxizitat gemaR IMO Resolution MSC. 307
(88) FTP Code 2010, Anlage 1, Teil 5, Anh
The above mentioned product has ful
IMO Res. MSC. 30? (88) FTP Cod

Parameter / P¢ Priifergebnis / Test result (n = 3)
Kritischer War

Critical flux at exti W/m‘]_ o

Wiérme flir anhaitenad Qs d

Heat of sustained burning [MJ/m?] n- ¢

Freigesetzte Gesamtwarmemenge Q. 0,051

Total heat releas )

Maximale War

Peak heat release 0,17

Brennende Tropfen / Burni Nicht erzeugt / Not produced

n ... Anzahl der Priifungen (Mittel (Mean value)  n.d. .. nicht definiert / not defined
Das o0.g. Produkt hat die Anfc serflachen-Entflammbarkeit gemanR
IMO Res. MSC. 307(88) FTP Co e 1, Teil 5 fiir den Einsatz als Schott-/Wand-

(it Die Anforderungen fiir die Befreiung von

Absatz 2.7 wurden ebenfalls erfiillt.
surface flammadbility requirements acc. to
nnex 1, Part 5 for application as bulkhead/wall
ruction. The requirements acc. to IMO Res. MSC. 307
, Annex 4, article 2.7 concerning the exemption for

additional testing of smoke de toxicity were also fulfilled.

2 Uit

Leiter des Priiflaboratoriums

verantwaortlicher Bearbeiter
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SUCCESS BY QUALITY

Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24 - 01217 Dresden - Germany
www.eph-dresden.de akkreditiert durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkKS)

PR UFUN Z EUGNIS

saears ({ DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-11054-01-00

ST-17-10-24-
Produkt: MarineStopFla rnier Cork; 1,5
Product: MarineStopFlam- Cork; 1,5m

mpragniert (20 %ige Flammschutzlésung)
regnated ( 20 %-solution of flame retardant)

Hersteller: Patrick Leleu Furnier GmbH, Eichetstralle 14, 76456 Kuppenheim
Manufacturer: Deutschland / Germany
Auftrag: Priifung auf Oberfl3 it gemal IMO Res. MSC. 307(88) FTP Code 2010,
Order: Anlage 1, Teil 5
Test for surface mability acc. to IMO MSC. 307(88) FTP Code 2010, Annex 1, Part 5

Priifbericht / Test report:

Priifergebnisse: | Parameter / P( Priifergebnis / Test result (n = 3)

Test results: g:;fﬂ}nggf erm CFE  [kW/m?] 24,0
‘n‘ff\i’aa;moj? szﬁ;aa;gi]da Et?mfn Qup  [MJ/m’] 1,42
ok s a
Pk taeiens Q [kW) 151
Brennende Tropfen / Burni Nicht erzeugt / Not produced

n ... Anzahl der Priifungen (Mitte s (Mean value)

Bewertung: Das o.g. Produkt hat die Anfo

Assessment: MSC. 307(88) FTP Code 2010,
bau erfiilit. Die Anforderungen
Anhang 4, Absatz 2.7 (Q: £0,2 M -
gemil IMO Res. MSC. 307 {88) FTP Code 2010 Anlage 1, Teil Z - Rauchdichte und Toxizitat,
wurden nicht erfiillt. Zusatzliche Priifungen si@ |erforderlich.

The above mentioned product has fulfi surface flammability requirements acc. to IMO
Res. MISC. 307 (88) FTP Code 201 , Part 5 for application as floor covering for marine
use. The requirem O Res. MISC. 307 (88) FTP Code 2010, Annex 1, Part 5,
Annex 4, article 2. < 1.0 kW) for exemption of additional testing
according to IMO Res. MSC. 307 ode 2010, Annex 1, Part 2 - Smoke density and
Toxicity, were not fulfilled. Therefore ting is necessary.

rflaichen-Entflammbarkeit gemaR IMO Res.
r den Einsatz als FuRbodenaufbelag im Schiff-
VISC. 307 [88] FTP Code 2010 Anlage 1 Teil 5,

Dresden, 24.10.2017

1% B i

F s il

Leiter des Priiflaboratoriums verantwortlicher Bearbeiter
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e
":'f-.r,.|,,,\n“ Akkredifierungsstelle
D-FL-11054-01-00

Entwicklungs- und Friiflabor Holetechnologie GmbH
Zellescher Weg 24 - 01217 Dresden - Germany

www.eph-dresden.de

PR U

Produkt:
Product:
Hersteller:
Manufacturer:

Auftrag:
Order:

Priifbericht / Test report:

Priifergebnisse:
Test results:

Bewertung:
Assessment:

Leiter des Priiflaboratoriums

akkreditiert durch die Deutsche Akkreditierungsstelle SmbH (DAkKS)

F U N EUGNIS

ST-17-05-15-0

MarineStopFla| " Furnier Eiche; (1,5-4,3)
MarineStopFlam er Eiche; (1,5-4,3) m
Patrick Leleu Furni H, Eichetstra 456 Kuppenheim
Deutschland / Germ
Priifung auf Oberflachen-Entflammbarkeit gemaR IMO Res. MSC. 307(88)
FTP Code 2010, Anlage
Test for surface fla

MSC. 307(88) FTP Code 2010, Annex 1, Part 5

Priifergebnis / Test result (n = 3)

Parameter / Pc

Var. 1: 1,5 mm Var. 2: 4,3 mm
Kritischer War
Critical flux at exti >50,0 49,5
Warme fir anhalten d d
Heat of sustained burning [MJ/m?] n. G. n. d.
Freigesetzte Gesamtwarmemenge
Total heat release 0,113 0,188
Maximale Waér ;
Peak heat release 0,31 0,88

Brennende Tropfen / Burnin Nicht erzeugt / Not produced

n ... Anzahl der Priifungen (Mittel Mean value)  n. d. ... nicht definiert / not defined

Die o.g. Produkte haben die Oberflachen-Entflammbarkeit gemal IMO

Res. MSC. 307(88) FTP Code

The above mentioned products hav the surface flammability requirements acc. to
IMO Res. MSC. 307 (88) FTP C Annex 1, Part 5 for application as bulkhead, wall
and ceiling linin ine construction. The requirements acc. to IMO Res.
MSC. 307 (88) F Part 5, Annex 4, article 2.7 concerning the
exemption for testing of smoke de toxicity were fulfilled. Therefore no additional

testing is necessary.
Dresden, 15.05.201
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SUCCESS BY QUALITY it Adreditierungsstelie
D-PL-11054-01-00

Entwicklungs- und Priflabor Helztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24 - 01217 Dresden - Germany
www.eph-dresden.de

PRUTFUN

akkreditiert durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS)

/ EUGNIS

ST-16-12-01-

urnier Eiche; 1,5 mm

Produkt: MarineStopFla

Product: MarineStopFiam-

Hersteller: Patrick Leleu Furnie i 6456 Kuppenheim
Manufacturer: Deutschland / German

Auftrag: Priifung auf Oberflachen-Entflammbarkeit gemaR IMO Res. MSC. 307(88)
Order: FTP Code 2010, Anlags

Test for surface flap . i ' ISC. 307(88) FTP Code 2010, Annex 1, Part 5

Priifbericht / Test report: 27164
Priifergebnisse: Parameter / Pa Priifergebnis / Test result (n = 3)
Test results:

Kritischer Warme 5500

Critical flux at exting W/m?] d

Wérme fiir anhaltende Qsp g

Heat of sustained burning [(MJ/m?] =

Freigesetzte Gesamtwarmemenge 0113

Total heat release ¥

Maximale Warmetreisetzu 0.31

Peak heat release i

Brennende Tropfen / Burnin Nicht erzeugt / Not produced

n ... Anzahl der Priifungen (Mittel [ Number of {Mean value) n.d. ... nicht definiert / not defined
Bewertung: Das o.g. Produkt hat die Anfo berflachen-Entflammbarkeit gemal IMO
Assessment; Res. MSC. 307(88) FTP Code 201¢ , Teil 5 fiir den Einsatz als Schott-/ Wand- und

Deckenverkleidung im Schiffsbau erfiillt.

Die Anforderungen fir die Befreiung von Pri
IMO Resolution MSC. 307 (88) FTP Co
wurden erfillt, sodass keine zusa

gen der Rauchdichte und Toxizitat gemal
Anlage 1, Teil 5, Anhang 4, Absatz 2.7
riifungen erforderlich sind.

ed the surface flammability requirements acc. to IMO Res.
Part 5 for application as bulkhead, wall and ceiling lining
irements acc. to IMO Res. MSC. 307 (88) FTP Code 2010,
e exemption for testing of smoke density and

is necessary.

The above mentio
MSC. 307 (88) FT
material for marine construction.
Annex 1, Part 5, Annex 4, article 2.7 co
toxicity were fulfilled. Therefore no addition

Dresden, 01.12.2016

o\ QUALITAT GEPRIFT

Leiter des Priiflaboratoriums @ &e verantwortlicher Bearbeiter




1%

SUCCESS BY QUALITY

i, Akkreditierungsstelle
[B-PL-11054-01-00

Entwicklungs- und Priflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24 - 01217 Dresden - Germany

www.eph-dresden.de

PR U

Produkt:
Product:

Hersteller:
Manufacturer:

Auftrag:
Order:

Priifbericht / Test report:

Priifergebnisse:
Test results:

Bewertung:
Assessment:

0 G

akkreditiert durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH [DAKKS)

FUNGSZEUGNIS

ST-16-12-01-

urnier Eiche; 2,5 mm
eer Eiche; 2,5 mm

MarineStopFla
MarineStopFlam

Test for surface fla - s. MSC. 307(88) FTP Code 2010, Annex 1, Part 5

Parameter / Pg Priifergebnis / Test result (n = 3)

Kritischer War ss beim Verléschen

26,3

Critical flux at exti ment /m?]

Wirme fiir anhalte Qsp 2 63
Heat of sustained burning [MJ/m?] 4
Freigesetzte Gesamtwarmemenge 0.24
Total heat release X
Maximale War 2 43

Peak heat release

Brennende Tropfen / Burni Nicht erzeugt / Not produced

n ... Anzahl der Priifungen (Mittel 5 (Mean value)  n. d. ... nicht definiert / not defined

Das o.g. Produkt hat die Anfc
Res. MSC. 307(88) FTP Code
im Schiffsbau erfiillt.

Die Anforderungen fiir die Befreiung von Priifungen der Rauchdichte und Toxizitat gemaR
IMO Resolution MSC. 307 (88) FTP Code Anlage 1, Teil 5, Anhang 4, Absatz 2.7
wurden nicht erfullt, sodass zusatzlic ngen erforderlich sind.

verflachen-Entflammbarkeit gemaR IMO
eil 5 fiir den Einsatz als FuRbodenaufbelag

The above mentioned product has
MSC. 307 (88) FTI
construction. The
Annex 4, article 2.7 concerning the
fulfilled. Therefore additional testing is

Dresden, 01.12.20

e surface flammability requirements acc. to IMO Res.
, Part 5 for application as floor covering material for marine
MO Res. MSC. 307 (88) FTP Code 2010, Annex 1, Part 5,

ian for testing of smoke density and toxicity were not

Leiter des Priiflaboratoriums

verantwortlicher Bearbeiter
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Akkreditierungsstelle
D-PL-11054-01-00

Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH

Zellescher Weqg 24 - 01217 Dresden - Germany

www.eph-dresden.de

PRUFUN

Produkt:
Product:

Hersteller:
Manufacturer:

Auftrag:
Order:

Prifbericht / Test report: 2717

Priifergebnisse:
Test results:

Bewertung:
Assessment:

E Sonon 2.

akkreditiert durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKS)

/ EUGNIS

ST-17-04-10-0

MarineStopFlg. " ‘Furnier Eiche; 4,3 m
MarineStopFlam er Qak; 4,3 mm +

H, Eichetstr.

Patrick Leleu Furni , 76456 Kuppenheim

Deutschland / Germa

Priifung auf Oberfldchen- ammbarkeit gemall IMO Res. MSC. 307(88)

FTP Code 2010, Anlag

Test for surface flg MSC. 307(88) FTP Code 2010, Annex 1, Part 5

Parameter / Po Priifergebnis / Test result (n = 3)

Kritischer War

Critical flux at exti 495
Wirme fiir anhalte Qsp d
Heat of sustained burning [MJ/m?] Sk
Freigesetzte Gesamtwarmemenge 0,188
Total heat release !
Maximale War 088

Peak heat release

Brennende Tropfen / Burni Nicht erzeugt / Not produced

n ... Anzahl der Prifungen (Mittel ' (Mean value)  n.d. ... nicht definiert / not defined

Das o.g. Produkt hat sowohl
IMO Res. MSC. 307(88) FTP Ca
und Deckenverkleidung im Schiffstas It als auch die Anforderungen fiir die Befreiung
von zusatzlichen Priifungen der Rauchdichte und Toxizitat gemaR IMO Resolution

MSC. 307 (88) FTP Code 2010, Anlage 1, Tai@l  Anhang 4, Absatz 2.7.

The above mentioned product has fu surface flammability requirements acc. to
nnex 1, Part 5 for application as bulkhead, wall
e construction. The requirements acc. to IMO Res.

1, Part 5, Annex 4, article 2.7 concerning the
exemption for additional testing density and toxicity were also fulfilled.

P

Leiter des Priiflaboratoriums

verantwortlicher Bearbeiter




DMT GmbH & Co. KG

Priifstelie fiir Brandschutz / Expert body for fire protection l‘ D M I
T

Nr. 20641685-70b

iche (( DAKKS

Akkreditierungsstelle
D-PL-11035-03-00

MarineStopF

Patrick Leleu Furni
EichetstralRe 14, D-76456 Kupp

t die Anforderungen der Priifung
dichte- und Toxizitatspriifung fir
en und Verkleidungen geman IMO
und IMO 2010 FTP Code Teil 5.

-Furnier-Eiche“ e
barkeit und der Ra
Schotten, Wande, D

Das Produkt ,,MarineStop
auf Oberfldichen - Entfla
Beschichtungswerkstoffe
Resolution MSC.307(88) -

The tested product , MarineStopFilan Oak” fulfills the requirements of the test for
surface flammability and the smoke and toxicity test of bulkhead, wall and ceiling linings
according to IMO Resolutio P Code Part 2 and IMO 2010 FTP Code

Part 5.

dere Produkte ist nicht maglich.
bv 20641685-10b vom 26.02.2014 und GS-BS
ur Brandschutz der DMT GmbH & Co. KG,

Dieses Zertifikat gilt nur fiir das getestete Produkt.
Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit den Prufbs
Hau/Lov 20641685-60b vom 28.03.2014, ausgestellt 08

This certificate is valid for the tested product only and can not be transferred to other products or materials. This certificate is only valid in

combination with the test reports GS-BS Hau/Lov 2064 1685-10b, from 26.02.2014 ad8 GS-B5 Hau/Lov 20641685-60b vom 28.03. 2014, handed

out by DMT GmbH & Co. KG, Expert body for fire protection.

Dortmund, 03.11.2014
DMT GmbH & Co. KG

(Lovrengic)

(Hauschild)

Member of TUV NORD GROUP

DiN EN IS0
14001
wertifiziert

DiN EN IS0
ano
zertifiziort

TuV NORD
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Entwicklungs- und Priiflzbor Helztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24 - 01217 Dresden + Germany
www.cph-dresden.de akkreditiert durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKS)

PRUTFUN EUGNIS

S$T-17-05-31-0

Produkt: %

Product: . 0 %

Hersteller: i 4, 76456 Kuppenheim
Manufacturer: Deutschland / Germany

Auftrag: Priifung auf Oberflichs keit gemdR IMO Res. MSC. 307(88)
Order: FTP Code 2010, A

Priifbericht / Test report:

Priifergebnisse: | parameter / Priifergebnis / Test result (n = 3)
Test results:

Kritischer War 435

Critical flux at ext 2

Wiérme fiir anhalte >252

Heat of sustained burning [MJ/m?] TR

Freigesetzte Gesamtwarmemenge 0.131

Total heat releass 8

Maximale Wa

Peak heat release 0,95

Brennende Tropfen / Burni Nicht erzeugt / Not produced

n ... Anzahl der Priifungen (Mitte (Mean value)  n.d. .. nicht definiert / not defined
Bewertung: Das o.g. Produkt hat sowoh zur Oberflachen-Entflammbarkeit gemafd
Assessment: IMO Res. MSC. 307(88) FTP e 1, Teil 5 fiir den Einsatz als Schott-/ Wand-

und Deckenverkleidung im Schi it als auch die Anforderungen fiir die Befreiung
von zusatzlichen Prifungen der Rauchdichte und Toxizitat gemalt IMO Resolution

MSC. 307 (88) FTP Code 2010, Anlage 1, Tei nhang 4, Absatz 2.7.

The above mentioned product has fulfi urface flammability requirements acc. to
IMO Res. MSC. 307 (88) FTP Code nex 1, Part 5 for application as bulkhead, wall
and ceiling lining material for, construction. The requirements acc. to IMO Res.
MSC. 307 (88) nex 1, Part 5, Annex 4, article 2.7 concerning the
exemption for additional tes oke density and toxicity were also fulfilled.

G [

Leiter des Priiflaboratoriums verantwortlicher Bearbeiter
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Entwicklungs- und Pruflabor Helzteehnologie GmbH
Zellescher Weg 24 - 01217 Dresden - Germany

www.eph-dresden.de

zkkreditiert durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS)

PR UFUN / EUGNIS

Produkt:
Product:
Hersteller:
Manufacturer:
Auftrag:
Order:

Prifbericht / Test report:

MarineStopFl ) mm
MarineStopFla

Test for surface flg . MSC. 307(88) FTP Code 2010, Annex 1, Part 5

Prifergebnisse: " / Priifergebnis / Test result (n = 3)
. arameter / Pc

VRs naaULs: Min.0,6mm | Max.3,2 mm
Kritischer Warme beim Verloschep
Critical flux at extinge 48,8 48,7
Wirme fiir anhaltendes & Qsp d d
Heat of sustained burning [MJ/m?] Wt des
Freigesetzte Ge 3
Total heat releas 0,17 0,44
Maximale Warmefreisetzu
Peak heat release 0,035 0,165
Brennende Tropfen / Burnii Nicht erzeugt / Not produced
n ... Anzahl der Priifungen (Mitte (Mean value)  n. d. ... nicht definiert / not defined

Bewertung: Das o0.g. Produkt hat sowohl @ ‘en zur Oberflachen-Entflammbarkeit gemaR

Assessment: IMO Res. MSC. 307(88) FTP Code"2¢ Anlage 1, Teil 5 fiir den Einsatz als Schott-/ Wand-
und Deckenverkleidung im Schiffsbau erfiillt als auch die Anforderungen fiir die Befreiung
von zusatzlichen Priifungen der Rauchdic nd Toxizitdt gemaR IMO Resolution
MSC. 307 (88) FTP Code 2010, Anla , Anhang 4, Absatz 2.7.
The above mentioned product h d the surface flammability requirements acc. to
IMO Res. MSC. 10, Annex 1, Part 5 for application as bulkhead, wall
and ceiling linin ine construction. The requirements acc. to IMO Res.
MSC. 307 (88) FTP Code 2010, art 5, Annex 4, article 2.7 concerning the
exemption for additional testing of sity and toxicity were also fulfilled.

Dresden, 24.08.2016
. {
= = B S » [
N/ s | \/ P W}/

—— y

Leiter des Priiflaboratoriums

verantwortlicher Bearbeiter
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Entwicklungs- und Priiflabor Holztechnologie GmbH
Zellescher Weg 24 - 01217 Dresden - Germany

www.eph-dresden,de

akkreditiert durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKkS)

PR UFUN / EUGNIS

Produkt:
Product:

Hersteller:
Manufacturer:

Auftrag:
Order:

MarineStopFl
MarineStopFlam-
Patrick Leleu Furnier GinbH, Eichetstralse 14, 76456 Kuppenheim
Deutschland / Germany

Priifung auf Oberflig
FTP Code 2010, £
Test for surface ISC. 307(88) FTP Code 2010, Annex 1, Part 5

Prifbericht / Test report: 2716

Prifergebnisse:
Test results:

Bewertung:
Assessment:

vz

Parameter / Pc Priifergebnis / Test result (n = 3)
Kritischer War 48.8

Critical flux at extint W/m?] ’

Wiarme fiir anhaltend Qs d

Heat of sustained burning [MJ/m?] Bluckes

Freigesetzte Gesamtwarmemenge Q, 0.25

Total heat releas A

Maximale Wéarmefreisetzur

Peak heat release 0,065

Brennende Tropfen / Burni. Nicht erzeugt / Not produced

n ... Anzahl der Priifungen (Mitte s (Mean value) . d. ... nicht definiert / not defined

Das o.g. Produkt hat sowohl
IMO Res. MSC. 307(88) FTP Cot age 1, Teil 5 fiir den Einsatz als Schott-/ Wand-
und Deckenverkleidung im Schiffsbau erfillt als auch die Anforderungen fiir die Befreiung
von zusatzlichen Prifungen der Rauchdichtegdnd Toxizitdt gemaR IMO Resolution

MSC. 307 (88) FTP Code 2010, Anlage Anhang 4, Absatz 2.7.

The above mentioned product has he surface flammability requirements acc. to
IMO Res. MSC. 307 (88) FTP , Annex 1, Part 5 for application as bulkhead, wall
and ceiling linin rine construction. The requirements acc. to IMO Res.
MSC. 307 (88) FTP Code 201 , Part 5, Annex 4, article 2.7 concerning the
exemption for additional testing o ensity and toxicity were also fulfilled.

Leiter des Priiflaboratoriums

verantwortlicher Bearbeiter




DMT GmbH & Co. KG

Prifstelle fur Brandschuiz / Expert body fer fire proiection “ D M T
ZERTIFIKAT / CERTIFICATE

Nr. 20650188-40a

MarineStopFlam Furnier
MarineStopFlam Furnier — £

Patrick Leleu

Eichetstrasse Nr. 14, D-76456 Kuppe

( pAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-11035-03-C0

Das Produkt ,MarineStopFlam Furnier - Eukalyptus 720 0,6mm“ erfiillt die
Anforderung der Schwerentflama or Beschichtungswerkstoffe fiir Schotte,
Wénde, Decken und Verkleic STiie Resolution 307 (88) — (2010 FTP Code
Teil 5).

The tested product ,Mar
requirements for surface

calyptus 720 0.6mm” fulfills the
all and ceiling linings according

Q:[MJ]

Q, [kW]
Dieses Zertifikat gilt nur fiir das getestete Produkt. Ei dere Produkle ist nicht maglich.
Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit dem Prifoeric® ov 20650188-30a vom 24.02.2015, ausgestelit durch

die Priifstelie fir Brandschutz der DMT GmbH & Co. KG.

This certificate is valid for the tested product only and can niot be tran; to other products or materials.

This cerlificats is only valid in combination with the test report ov 20650188-30a, from 24-02-2015 handed out

by DMT GmbH & Co. KG, Expert body for fire protection

Dortmund, 25.02.2015
DMT GmbH & Co. KG

—_—, —

(Hauschild) (Lovrencic)
TUV NORD Group
CIN EN IS0 DIN EN IS
TUVNORD s L








































